OZNACZENIA:

Komputerowy punkt dostgpu wifi montowany n/t nad sufitem podwieszanym, sktadajgcy si¢ z:
— 1x gniazdo wtykowe RU45 sieci komputerowej
- 1x gniazdo 230V, 16A, 1L+N+PE dla odbiordw ogdinych

Komputerowy punkt dostgpu montowany na Scianie wewnetrznej p/t, skfadajqcy sie z
- 1x gniazdo wtykowe RJ45 sieci komputerowej
- 1x gniazdo wtykowe 230V, 16A, 1L+N+PE dla odbiordw ogdinych

TELEBIM -zespdt gniazd montowanych p/t na Scianie dziafowej, skfadajgcy sig z:
- 1x gniazdo wtykowe 230V, 16A, 1L+N+PE dia odbioréw ogdinych
- 1x gniazdo wtykowe RJ45 sieci komputerowej
~ 1x gniazdo VGA potqczone z puszkq podfogowq
~ 1x gniazdo HDMI pofgczone z puszkq podtogowq

PE4]  FLOORBOX/SLUPEK: zespd! gniazd montowany w podfodze, skfadajqcy sie z:
- 2x gniazdo wtykowe 230V, 16A, 1L+N+PE dla odbiordw ogdlinych
- 1x gniozdo wtykowe RJ45 sieci komputerowe]
- 1x gniazdo VGA pof. z puszka podfogowg
- 1x gniazdo HDMI pot. z puszkq podfogowq

ﬁ ~ gniazdo sifowe 3~faz. z wylqcznikiem n/t, 400VAC, 32A, IP65
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S —— ) N— - E—— P S S ————————— e R I ik - 1x gniazdo wtykowe 230V, 16A, 1L+N+PE, p/t, IP20
I Lo
b — wypust kablowy YDYzo 3x2,5- 230V, 16A, 1L+N+PE, (zasilanie wentylatora)
= ! o— — wypust kablowy YDYzo 3x2,5- 230V, 16A, 1L+N+PE,
- i 3 RG1 - projektowana rozdzielnica gfowna RG1
i i L . 03 . 0
i R1.1-R1.2 - projektowane rozdzielnice oddziatowe R1.1-R1.2
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1 ODBIORNIKA |  OZNACZENIE ZASILANEGO ODBIORU
MOC/NAPIECIE
TYP, PRZEKROJ KABLA (PRZEWODU)
— Przeciwpozarowy Wytqcznik Prgdu PWP
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. RIA/FOS " i 1. Schemat zasilania wraz z podfgczeniem Przeciwpozarowego Wyfgcznika Prqdu
W, ~ =l ‘ pokazano na Rys. nr EO7. ‘
\<> g } 2. Kabel zasilajgcy rozdzielnice R1.1, R1.2 rozprowadzi¢ na korytku kablowym.
A AN T 3. Kabel o podwyzszonej odpornosci ogniowej typu HDGs 2x1,5 E90 do
N VA T i Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu instalowa¢ zgodnie z wytycznymi
= producentana na systemowych konstrukcjach przeciwpozarowych E90
i T I posiadajgcych atest CNBOP.
; P ; A ‘ 4. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP zainstalowaé przy gfownym wejsciu do
) ’ ' ) ‘ | magazynu na wysokoSci ok. 1,40m od podtogi. :
Wytqcznik oznaczyé napisem “Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu HALA”
QO b ' 6. Miejscowg Szyng Wyréwnawczq podigczyé do zacisku "PE” rozdzielnicy R.01 i
N /<> {[*} i R.02. prqczeniomi wyr6wnowczymi wykc_mopymi przewodem Lngo‘oqu{:
N e wszystkie przewodzqce czgséci obce znajdujgce sig w pomieszczeniu.
| | 7. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY. Liczbe zyt i przekrdj przewoddw
L= . podano na schematch rozdzielnic.
| 8. Przewody ukfadaé:
| — w metalowym korytku instalacyjnym
g ‘ — pionowe zejscia w bruzdach podtynkowo,
€ T | — W pomieszczeniach technicznych — pionowe zejscia w rurach elektroinstalacyjnych typu RL
;‘/ '“3/-—\\\ ; | 9. Pofqczenia rozgatezne obwoddw wykonaé jako rozigczne z wykorzystaniem
/% §§ £\\\ np. zfqczek WAGO.
[ 0 &3 \ . $ g E . . . .
_ LANKESE « {N £9§ \)\} 11. Osprzet (gniazda) — jezeli na planie nie podano innaczej
e R : *igﬁ%% /) | instalowaé na wysoko$ci 30cm liczonej od podfogi do $rodka elementu.
' Ll f \"'iuf/ o ? 12. Dostarczane i instalowane materiaty (elementy sktadowe instalacji el.)
S | winny posiada¢ niezbgdne dopuszczenia budowlane i certyfikaty.
| 13. Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokofami z badaf.
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Rewizja Nazwa Data
Obfekt: Miejski Os$rodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2
- Temat: Przebudowa pomieszczen i wymiana instalacji wewnetrznych
istniejgcej hali sportowej MOSIR e
Inwestor: Gmina Miasto Zgierz PROJEKT
Z siedzibg: Plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz WYKONAWCZY
Tytrys.: Branza:
: : ELEKTRYCZNA
. Pieudsiego 65/5¢ | PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH |
tel. (48) 668 134 100 PIETRO 1:100

. Nr. uprawnien Data: Podpis: Nr rys.:
Projektowat: mgr inz. Maciej Bukowski LOD/2736/PWOE/15 03.2017r. /

. Nr. uprawniefi Data: L " E
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Klimkowski | \aAz /0167,/PWOE,/07 03.2017r. m
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